
ATLAS DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA

0000
TIPOS DE CAPTAÇÃO SITUAÇÃO Nº     

Código

Fonte

Município: Paiçandú Estado: PR                       
Data: Jun/09

SISTEMA PRODUTORPOPULAÇÃO URBANA (hab)

De 50.000 a 250.000Bairro/Distrito/Povoado

De 250.000 a 1.000.000

Mais de 1.000.000

Até 5.000

De 5.000 a 50.000

Tratamento

Filtros

Reservatório 
Elevado

Estação de Tratamento 
de Água

Adutora

Estação Elevatória

Reservatório 
Apoiado

Dessalinizador

Existente

Projetado 

Em Obras

Captação Fio d’Água/ 
Tomada Direta

Barragem/ Açude

Poço

Bateria de n 
poços

Chafariz

Carro-pipa

Reservatório
V = 750 m³
V = 500 m³

Poço CSB-5 

Poço CSB-3  

Poço CSB-8

Poço CSB-7

Poço CSB-1

AAB
  DN 200  FD  K7  L = 1.104,0 m
  DN  200  PVC   L = 1.896,0 m

AAB
  DN 150  FD  K7  L = 195,0 m
  DN 150  PVC   L = 2.800,0 m

AAB
DN  ND  FºFº/PVC  L = 1.940,0 m

AAB
  DN 200  FD  K7  L =519,0 m
  DN 200  FD  Mpa  L = 315,0 m

  DN 200  PVCDEFºFº  L = 900,0 m

AAB
  DN 100  PVC  L = 375,0 m

SISTEMA PROPOSTO DE PAIÇANDÚ

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
  

 

Poço CSB-9

AAB
DN 150  PEAD
L = 923,0 m

 
 

 

PAIÇANDÚ
Reservatório
V = 1.000 m³

EEAT
Q = ND
P = ND

   

AAB
DN 150  FD
L = 2.947,0 m

Captação
Q = 15,0 L/s

Captação
Q = 18,39 L/s

Captação
Q = 7,17 L/s

Captação
Q = 19,06 L/s

Captação
Q = 19,72 L/s

Captação
Q = 18,30 L/s

Tratamento
 Simplificado

Tratamento
 Simplificado

Conjunto 2 Poços

Captação Total
Q = 56,0 L/s

Tratamento 
Simplificado

Q = 56,0 L/s L/s

AAB
2 x DN 200  PVC DEFºFº

 L = 300,0 m

 

  


