
ATLAS DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA

0000
TIPOS DE CAPTAÇÃO SITUAÇÃO Nº     

Código

Fonte

Tratamento

Filtros

Reservatório
Apoiado

Reservatório 
Elevado

SISTEMAS INTEGRADO OESTE – LUIZ GONZAGA E 
ISOLADOS EXU, GRANITO E MOREILÂNDIA
Município: Estado:                                     Data

SISTEMA PRODUTORPOPULAÇÃO URBANA (hab)

Existente

Projetado

Em Obras

VÁRIOS PERNAMBUCO JUN/09

Barragem/ Açude

Captação Fio d’Água/
Tomada Direta

Poço

Bateria de 
n poços

Chafariz

Carro-pipa

Estação de
Tratamento de Água

Estação Elevatória

Dessalinizador

Adutora
Bairro/Distrito/Povoado

Até 5.000

De 5.000 a 50.000

De 50.000 a 250.000

De 250.000 a 1.000.000

Mais de 1.000.000 COMPESA

Rio São Francisco

Q95% = 1306676,06 l/s

AAB 2

DN = 700 AÇO
49111 m

AAB 1

DN = 700 AÇO
3295 m

EEAB 1

P = ND
Q = ND
AMT = ND

Canal

Captação 1

Q = ND

EEAB 2

Jacaré

P = ND
Q = ND
AMT = ND

STAND PIPE 1 RAP 1

5500 m³
RAP 2

5500 m³

EEAB 3

Capela

P = ND (2+1)
Q = ND
AMT = ND

REL 1

100 m³
IPUBI

JACARÉ I E VILA VENEZA 
(PARNAMIRIM)

URIMAMÃ E JARDIM II
(SANTA MARIA DA BOA VISTA)

ETA Compacta

Ipubi

Q = 30 l/s

Filtração Compacta

Q = 42 l/s REL 2

891 m³
REL 3

500 m³

TRINDADE

REL 4

ND

EEAB 4

Morais

P = ND (1+1)
Q = ND
AMT = ND

ETA Compacta

Araripina

Q = 78 l/s

ARARIPINA

REL 5

150 m³ETA Compacta

Ouricuri

Q = 83 l/s

RAP 3

1500 m³

REL 6

750 m³OURICURI

BODOCÓ
ETA Compacta

Bodocó

Q = 14 l/s

EEAB 5

Lopes

P = ND (1+1)
Q = ND
AMT = ND

REL 7

150 m³

ETA Convencional

Luiz Gonzaga

Q = 110 l/s
EEAT 4

P = 200 cv ()
Q = ND
AMT = ND

Captação 3

Q = ND

Captação 4

Q = ND

AAB 15

DN = 75 PVC
1000 m

AAB 16

DN = 75 PVC
1000 m

ETA Compacta

Q = 2,64 l/s

REL 8

50 m³

GRANITO

Captação

Flutuante

P = ND
Q = 6,44 l/s
AMT = ND

Açude sítio de Cima

Q95% = 0,0 l/s

AAB 12

DN = 300 F°F°
20 m

EEAB 6

P = ND 
Q = ND
AMT = ND

RES. RET.

ND

AAB 13

DN = 150 F°F°
7 m

AAB 14

DN = 150 DeF°F°
1200 m ETA Compacta

Q = 14 l/s

REL 9

75 m³ MOREILÂNDIA

Captação 7

Q = ND

Captação 8

Q = ND

AAB 19

DN = 100 PVC
1413 m

EEAB 7

P = ND (1+1)
Q = 16,67 l/s
AMT = ND

Captação 5

Fonte Gameleira

Q = ND

Captação 6

Fonte Tabocas

Q = ND

ETA Compacta

Q = 22,11 l/s

EXU

REL 10

160 m³

AAB 20

DN = 75 CA
500 m

AAB 20

DN = 100 F°F°
2000 m

AAB 20

DN = 125 CA
1000 m

AAB 20

DN = 100 F°F°
1580 m

STAND PIPE
AAB 22

DN = 150 DeF°F°
3070 m

AAB 22

DN = 100 PVC
810 m

AAB 21

DN = 100 F°F°
10000 m

AAB 21

DN = 100 F°F°
7000 m

AAB 21

DN = 150 DeF°F°
7370 m

AAB 22

DN = 150 DeF°F°
ND

AAB 3

DN = 700 AÇO
30483 m

AAB 4

DN = 700 AÇO
22895 m

AAT 5

DN = 100 DeF°F°
619 m

AAT 5

DN = 150 DeF°F°
4401 m

AAB 11

DN = 200 F°F°
ND

AAB 8

DN = 200 F°F°
ND

AAB 9

DN = 150 F°F°
14600 m

AAB 10

DN = 150 F°F°
ND

STAND PIPE

AAT 1

DN = 250 F°F°
ND

AAT 2
DN = 250 F°F°
ND

AAT 3

DN = 250 F°F°
50 m

AAT 4

DN = 150 F°F°
12860 m

AAB 6

DN = 250 F°F°
1000 m

AAB 6

DN = 300 FºFº
5000 m

AAB 6

DN = 600 AÇO
30000 m

Açude Lopes II

Q95% = 36 l/s

Captação 2

Q = ND

AAT 10

DN = 250 F°F°
ND

AAB 17

DN = 75 PVC
60 m

AAB 18

DN = 60 PVC
60 m

AAB 6

DN = 500 FºFº
5000 m

AAB 7

DN = 300 FD
ND

STAND PIPE 2 RAP 3

ND

AAT 7

DN = 300 F°F°
17211 m

AAT 8

DN = 150 F°F°
20828 m

AAT 9

DN = 250 F°F°
8080 m

AAT 9

DN = 300 F°F°
7200 m

AAB (Ramal II)

DN = 500 F°F°
24720 m

EEAT 4

P = ND
Q = ND
AMT = ND

AAT 6

DN = 400
F°F°
18900 m

RAP 1

ND

STAND PIPE

AAT 11

DN = 150 ND
433 m

AAB 5

DN = 600 AÇO
ND

STAND PIPE 3

MORAIS

EEAT 1

P = ND
Q = ND
AMT = ND

EEAT 3

P = ND
Q = ND
AMT = ND

EEAT 2

P = ND
Q = ND
AMT = ND


