
ATLAS DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA

0000
TIPOS DE CAPTAÇÃO SITUAÇÃO Nº     

Código

Fonte

Município: Estado:                         Data:

SISTEMA PRODUTORPOPULAÇÃO URBANA (hab)

De 50.000 a 250.000Bairro/Distrito/Povoado

De 250.000 a 1.000.000

Mais de 1.000.000

Até 5.000

De 5.000 a 50.000

Tratamento

Filtros

Reservatório 
Elevado

Estação de Tratamento 
de Água

Adutora

Estação Elevatória

Reservatório 
Apoiado

Dessalinizador

Existente

Projetado Atlas

Em Obras

Captação Fio d’Água/ 
Tomada Direta

Barragem/ Açude

Poço

Bateria de n 
poços

Chafariz

Carro-pipa

SISTEMA ISOLADO DE SANTA ISABEL DO RIO NEGRO

Santa Isabel do 
Rio Negro AM Mai/2010

Prefeitura

SANTA ISABEL DO RIO NEGRO

REL
100 m³

Rio Negro
Q95=

REL
30 m³

REL
30 m³

Poço 08

Poço 09

Poço 19

REL
30 m³ Poço 16

AAB
DN = 38- PVC
300 m

AAB
DN = 60 mm - PVC

A
A

B
D

N
 = 60 m

m
 -P

V
C

A
A
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D

N
 = 60 m

m
 -PV

C

A
A

B
D

N
 =

 1
50

 m
m

 -
P

VC

AAB
DN = 38 mm - PVC
3 m

AAB
DN = 38 mm - PVC
15 m

AAB
DN = 150 mm – PVC
8m

AAB
DN = 60 mm - PVC
60 m

Captação 
QM = 20,2 L/s

EEAB
P = 40+30 cv
Q = 20,2 L/s

Sede do SAESI

AAB
DN = 110 mm – PVC
200 m

Captação
P = 2,5 cv

QM = 2,2 L/s

Poço 10

AAB
DN = 60 mm - PVC
250 m

AAB
DN = 38 mm - PVC

Conjunto de 11 poços

Captação 
QM = 32,6 L/s

REL
5 m³

Poço 03 REL
1 m³

REL
1 m³

AAB
DN = 25 PVC
248 m

Captação
P = 1,5 cv

QM = 2,2 L/s

Captação
P = 1,5 cv

QM = 1,4 L/s

Captação
P = 1,5 cv
QM = 0,7 L/s

Captação
P = 1,5 cv
QM = 2,5 L/s

Captação
P = 2 cv

QM = 1,7 L/s

RAP
200 m³

EEAB
P = 2x5 cv
Q = 3,9 L/s

AAB
DN = 60 mm - PVC
20 m

ETA
QN = 15 L/s

Tratamento

Tratamento

Tratamento

Tratamento

Tratamento

Tratamento

Tratamento


