
DATA: NOV/2020 | FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL

BELA VISTA DO PIAUÍ | PI

QOPERAÇÃO = 3,3 L/s

QOPERAÇÃO = 1,9 L/s

VTOTAL = 57 m³

DN  75 

DN  75

Bela Vista do Piauí



DATA: NOV/2020 | FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL

CAMPO ALEGRE DO FIDALGO | PI

QOPERAÇÃO = 2,2 L/s

QOPERAÇÃO = 1,7 L/s

600 m

600 m

VTOTAL = 50 m³

VTOTAL = 15 m³

VTOTAL = 15 m³

Campo Alegre do Fidalgo



DATA: NOV/2020 | FONTE: AGESPISA

CAMPINAS DO PIAUÍ | PI

QOPERAÇÃO = 0,9 L/s

 

 

 

 

QOPERAÇÃO = 0,9 L/s

QOPERAÇÃO = 0,9 L/s

QOPERAÇÃO = 0,9 L/s

Campinas do Piauí



DATA: NOV/2020 | FONTE: AGESPISA

CAPITÃO GERVÁSIO DE OLIVEIRA | PI

VTOTAL = 1.000 m³

Capitão Gervásio de Oliveira

DN  50 PVC 
230 m

DN  75 PVC 
150 m

VTOTAL = 10 m³



DATA: NOV/2020 | FONTE: AGESPISA

CONCEIÇÃO DO CANINDÉ | PI

Conceição do Canindé

QOPERAÇÃO = 2,8 L/s

ƩQOPERAÇÃO = 16,8 L/s

Bateria de 3 Poços

 

 



DATA: MAR/2021 | FONTE: AGESPISA

ISAÍAS COELHO | PI

Isaías Coelho

 

Q
OPERAÇÃO

 = 1,7 L/s

 

Q
OPERAÇÃO

 = 1,7 L/s

 

Q
OPERAÇÃO

 = 1,7 L/s



DATA: NOV/2020 | FONTE: Prefeitura Municipal de Lagoa do Barro do Piauí

LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ | PI

QNOMINAL = 1,2 L/s

1700 m

100 m

VTOTAL = 50 m³

Lagoa do Barro do 
Piauí

QNOMINAL = 0,7 L/s



DATA: NOV/2020 | FONTE: SAAE

NOVA SANTA RITA | PI

QNOMINAL = 1,9 L/s

VTOTAL = 50 m³

DN 50
30 m

Nova Santa Rita



DATA: NOV/2020 | FONTE: AGESPISA

SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ | PI

QNOMINAL = 0,6 L/s

VTOTAL = 10 m³

2.000 m

São Francisco de Assis do Piauí



DATA: NOV/2020 | FONTE: AGESPISA

SIMPLÍCIO MENDES | PI

ƩQOPERAÇÃO = 33,4 L/s

Sistema de 3 Poços
Simplício Mendes



DATA: NOV/2020 | FONTE: Prefeitura Municipal de Queimada Nova

QUEIMADA NOVA | PI

Queimada Nova
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