
 

DN 250  FºFº
1484 m

DATA: NOV/2019 | FONTE: SIMAE

Rio do Peixe

Q
NOMINAL

 =  300 L/s

(3+ 1R) DN 350 PVC FoFo
170 m

Q
NOMINAL

 =  300 L/s

Q
OPERAÇÃO

 = 236,1 L/s

(2+0R)

Joaçaba

DN 300  FºFº
615,2 m

DN 300  FºFº
1476,3 m

DN 300  FºFº
17 m

DN 200 PVC DEFºFº
738,2 m

DN 200  FºFº
49,9 m

DN 150  PVC DEFºFº
42 m

DN 100  PVC DEFºFº
909,8 m

DN 50  FºFº
318 m

DN 150 PVC DEFºFº
217,4 m

DN 250  FºFº
21 m

DN 50  PVC
15,3 m

DN 200  FºFº
49,9 m

DN 150  FºFº
2678,4 m

DN 250 PVC FºFº
552 m

V
TOTAL

 = 1862 m³

Q
OPERAÇÃO

 = 35,6 L/s

(1+1R)

V
TOTAL

 = 535 m³ Q
OPERAÇÃO

 = 33,5 L/s

(1+1R) V
TOTAL

 = 1200 m³
V

TOTAL
 = 304 m³Q

OPERAÇÃO
 = 18,1 L/s

(1+1R)

V
TOTAL

 = 32 m³
Q

OPERAÇÃO
 = 3,8 L/s

(1+1R)

V
TOTAL

 = 20 m³V
TOTAL

 = 50 m³ Q
OPERAÇÃO

 = 1,9 L/s

(1+1R)

Q
OPERAÇÃO

 = 7,1 L/s

(1+1R)

V
TOTAL

 = 250 m³
Q

OPERAÇÃO
 = 5,9 L/s

(1+1R)

V
TOTAL

 = 20 m³Q
OPERAÇÃO

 = 5,9 L/s

(1+1R)

Q
OPERAÇÃO

 = 51,9 L/s

(1+1R)

V
TOTAL

 = 1147 m³ Q
OPERAÇÃO

 = 43,1 L/s

(1+1R)

V
TOTAL

 = 2526 m³

DN 150  PVC DEFºFº
347,67 m

DN 100  FºFº
697 m

DN 75  PVC 
580,4 m

Luzerna

Q
OPERAÇÃO

 = 19,8 L/s

(1+1R)
V

TOTAL
 = 700 m³Q

OPERAÇÃO
 = 6,9 L/s

(1+1R)

V
TOTAL

 = 506 m³

Q
OPERAÇÃO

 = 1,2 L/s

(1+1R)

V
TOTAL

 = 20 m³

DN 400 FoFo
68 m

Herval d’Oeste

Q
OPERAÇÃO

 = 10,8 L/s

(1+1R)

V
TOTAL

 = 100 m³V
TOTAL

 = 300 m³

Q
OPERAÇÃO

 = 38,8 L/s

(1+1R)

EAT
(1 + 1)

Q
max

= 47,2 L/s

Reservatório 
V = 482 m³

V
TOTAL

 = 40 m³

V
TOTAL

 = 300 m³

Q
OPERAÇÃO

 = 8,3 L/s

(1+1R)

Q
OPERAÇÃO

 = 1,2 L/s

(1+1R)

DN 100 PVC DEFºFº
130,1 m

Sistema Integrado Herval d’Oeste – Joaçaba – Luzerna | SC
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