
DATA: AGO/2020 | FONTE: ATS

SÃO VALÉRIO | TO

Córrego Montes Claros

São Valério

Q
OPERAÇÃO

 = 7,3 L/s

(1+1R) DN  150 PVC DEFoFo
4.700 m

ƩQ
OPERAÇÃO

 = 4,1 L/s

Sistema de 3 Poços

Q
OPERAÇÃO

 = 7,3 L/s

V
TOTAL

 = 550 m³

ƩQ
OPERAÇÃO

 = 5,5 L/s

Sistema de 4 Poços

Q
OPERAÇÃO

 = 5,5 L/s


