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SANTANA DE PARNAÍBA | SP

Ribeirão Santo André

Sistema de 6 Poços ƩQ
OPERAÇÃO

 = 7,5 L/s

Q
NOMINAL 

= 55,6 L/s

Córrego Barreiro

Q
NOMINAL

 = 66,7 L/s

(1+0R)

Q
NOMINAL 

= 66,7 L/s

ETA Bacuri

DN 300 FoFo
50 m

ETA Sede

 

Sistema de 4 Poços

ƩQ
OPERAÇÃO

 = 38,1 L/s
V

TOTAL
 =500 m³

Bateria de 4 Poços

ƩQ
OPERAÇÃO

 = 46,6 L/s

Sistema Integrado Aldeia da Serra – 
Lago Orion

Santana de Parnaíba

DN 200 FoFo
8.000 m

Q
NOMINAL

 = 77,8 L/s

(2+0R)

V
TOTAL

 = 3.400 m³


	Slide 1

