ITAPEMA | SC
ATLAS

v AGENCIANACIONAL DE AGUAS
AGUAS E SANEAMENTO BASICO

VroraL = 8.000 m*

Qoreracio = 150,0 Lis DN 250 PVC DEFoFo >
(1+1R) 1.410m DN 400 PVC DEFoFo
Quiomnal = 200,0 L/s } ; } 1.000 m } Quomn = 400,0 s
DN 300 PVC DEFoFo
1.410 m >
) DN 400 PVC DEFoFo
2.410m
ETA Morretes
) R Lagoas de Captacao
Rio Perequé
Vrora. = 550 m*
Y
DN 200 PVC DEFoFo
Qoperacio = 59,0 L/s DN 250 PVC DEFoFo 3344 m >»
750 m > i >
L ) Qnomna = 100,0 L/s

DN 200 PVC DEFoFo
3.344m

Rio Areal

Vrora = 80 m*

ETA Areal

/'\me. =100 m*

2 x DN 150 PVC DEFoFo

Qoperacio = 40,0 L/s 3.500 m )

Quomma = 50,0 L/s

Itapema

U

Rio Sao Paulinho ETA Sé&o Paulinho

Vrora = 80 m*

Qoreracao = 6,0 L/s DN 75 PVC / PBA
100 m

, Quomma = 8,0 Lis

Rio Sertaozinho ETA Sertdozinho
Vroraw =200 m*

DN 85 PVC / PBA

200 m
>

Qoperagio = 3,6 Lis

Quomna= 15,0 L/s

DN 75 PEAD

600 m
>

Qoreracio = 2,4 Lis

ETA llhota
Rio Mata Camboriu

Execugéo:

* 0
DATA: NOV/2019 | FONTE: Aguas de Itapema CORPS ==~ QJ PROFILL
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