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¥
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AGENCIANACIONAL DE AGUAS
E SANEAMENTO BASICO

V =40m?
Qoperacio = 2,3 Lis o m

) >

UTS Boa Parada

Séo Pedro de Alcantara

Qoperacio = 2,3 L/s DN 40 PVC
300 m
_ DN 75 PVC ;
Q =08 L/
OPERAGAO s 2200 m DN 50 PVC
300 m
Nascente Morro Japonesa
Y
Nascente Alto da Varginha Vrom, = 120 m?
Qoperacio = 3,5 Lis
Qoperacio = 1,5 L/s DN 60 PVC /
1.500 m > >
. UTS Centro
Nascente Morro dos Cabritos A
Qoperacio = 1,2 Lis DN 32 PVC
2.000 m
Qoreracao = 0,65 L/s DN 50 PVC
800 m >
Nascente Morro do Ireno
Vrora = 80 m?
Qoperacio = 1,6 Lis ToTAL
Qoreragio = 0,95 L/s DN 50 PVC /
150 m > >
. UTS Vila Junckes
Nascente Morro Vila Junckes
Qoreragio = 2,0 L/s DN 32 PVC
3.100 m
Nascente Casa do Orlando A 4
Qorperacio = 7,7 L/s Viorar = 166 m?
Qoreragio = 2,5 L/s DN 60 PVC 3
2.800 m
. UTS Santa Tereza
Nascente Vira Copos
s DN 60 PVC
Qoperacio = 3,2 Lis 4250 m

Nascente Casa da Sandra
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